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DITTE VARIE 

 
 
 
Oggetto: ID GARA 24A308 – Procedura Aperta per l’Appalto misto e integrato di 
progettazione esecutiva, lavori di completamento, fornitura di apparecchiature e 
allestimento delle Sale Operatorie della Nuova Pediatria dell’Azienda Ospedale Università 
di Padova. 
 
 
 
 In riferimento alla gara in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta ai quesiti 
pervenuti: 
 
Nr. 

progr. 
quesiti 

QUESITI RISPOSTE 

1 

Buongiorno, con il presente vi chiediamo la 
pubblicazione dei dwg del progetto 
architettonico. 

Effettuato caricamento della cartella nel 
DRIVE. 

2 

Buongiorno, con il presente evidenziamo la 
necessità di effettuare un sopralluogo. 
Chiediamo quindi la Vs. disponibilità in tal 
senso. 

Come riportato nel “Disciplinare di gara” 
(articolo 11), nella procedura in oggetto 
non è previsto il sopralluogo. 

3 

Spettabile Amministrazione, con riferimento 
alla procedura in oggetto richiediamo i 
seguenti chiarimenti: In riferimento a quanto 
riportato all’Art. 3 “Oggetto dell’appalto, 
importo e suddivisione in Lotti” del 
Disciplinare di Gara, si chiede di precisare 
se, fermo restando l’importo complessivo 
non superabile a base d’asta pari ad € 
6.019.407,34 gli importi indicati al punto 3.2 
“Base Asta” siano da intendersi 
singolarmente superabili, purché la loro 
somma non ecceda la base d’asta 
complessiva di cui sopra.  

Si conferma quanto riportato a pagina 37 
del “Disciplinare di gara”, e precisamente: 
“Sono inammissibili le offerte economiche 
parziali, indefinite, alternative, uguali o superio ri 
all’importo a base d’asta per ogni singolo 
riferimento (attrezzature, servizio progettazione 
e lavori) e comunque non uguali o superiori 
all’importo a base d’asta complessivo”  

4 

In riferimento all’art. 23 “Verifica di anomalia 
delle offerte” del Disciplinare di gara e alla 
luce della previsione dell’art. 110, comma 2 
del D.Lgs. n. 36/2023, secondo la quale il 
termine non superiore a quindici giorni ivi 
previsto per fornire spiegazioni sulle 
predette voci di prezzo non può che 

Le giustificazioni delle voci di costo sono 
richieste in fase di gara al fine di 
accelerare l’iter della procedura , nel caso 
di successivo accertamento dell’anomalia 
dell’offerta.  
Comunque non è un documento a pena di 
esclusione e di conseguenza può essere 



decorrere dall’accertamento dell’anomalia 
dell’offerta a seguito dell’apertura delle 
offerte economiche, con la presente si 
chiede, al fine di evitare l’ulteriore onere 
della formulazione in sede di offerta delle 
spiegazioni relative all’offerta e fermo 
restando l’impegno ad ottemperare agli 
obblighi previsti dall’art.110 del predetto 
Decreto in caso di anomalia della propria 
offerta, di confermare la possibilità di 
produrre le suddette giustificazioni solo a 
seguito dell’apertura delle offerte 
economiche in caso di riscontrata anomalia 
dell'offerta 

inviato successivamente, a seguito 
richiesta da parte della Stazione 
Appaltante, in fase di verifica dell’anomalia 
dell’offerta 

5 

Nell’allegato Progetto di gara pag. 21 è 
richiesta la quotazione di n. 2 opzionali quali 
Poligrafo e Sistema ecografico. Dal 
momento che l’allegato E Modello di offerta 
economica non prevede una sezione 
dedicata per la quotazione richiesta, con la 
presente siamo a richiedere se è possibile 
aggiungere una sezione al suddetto schema 
o se è preferibile elaborare una quotazione 
in un file separato 

Trattandosi di elementi opzionali non 
vanno inseriti nell’Allegato E che 
rappresenta l’offerta di gara.  
Dovrà essere creato un documento a parte 
chiamato: “Opzionali da quotare per 
eventuale acquisto successivo” che dovrà 
essere inserito nella busta economica. 

6 

Spett.le Stazione appaltante, chiediamo 
gentilmente link cartella progetto aggiornata 
ad oggi, in quanto nel chiarimento allegato 
si fa riferimento ad un file nuovo caricato. 
Attendiamo cortese riscontro Cordiali saluti 

Il nuovo documento: 2024-05-29-
saleoperatorie_file dwg-
20240531T065532Z-001.zip si trova 
all’interno del DRIVE 

7 

All'art. 15.13 del Disciplinare di gara, 
nonché in ultima pagina nell'elenco degli 
allegati, si fa riferimento alla "Dichiarazione 
di avvalimento (Allegato H)". Vi chiediamo 
l'eventuale pubblicazione o diversamente di 
accettare una dichiarazione predisposta 
dall'operatore economico 

Si conferma l’accettazione di una 
dichiarazione predisposta dall’operatore 
economico purché identificabile con: 
“Allegato H – Dichiarazione di 
avvalimento” 

8 

Con la presente si richiede chiarimento in 
merito alla peculiarità della "cella 
elettrolitica" dato che, per tale applicazione, 
esistono sistemi di misura ben più 
performanti ed utilizzati su larga scala che 
non ne fanno utilizzo 

L'operatore economico può proporre per il 
sistema di monitoraggio ambientale 
soluzioni tecnicamente equivalenti purché 
in grado di garantire le prestazioni 
richieste 

9 

Relativamente ai requisiti di capacità 
tecnico-professionale, si chiede di 
confermare che per la comprova del 
requisito di cui al 6.3.1.del disciplinare (<<a) 
Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture 
analoghe a quelle oggetto di gara, rese 
senza contestazioni per conto di azienda 
sanitarie pubbliche o private accreditate, per 
un importo complessivamente pari 
all’importo riportato nella “Tabella A: base 
d’asta” per la acquisizione di attrezzature, 
IVA esclusa>>) sia sufficiente la 
presentazione delle fatture e dei collaudi 
con indicazione del bene fornito e della 

E’ possibile comprovare il possesso del 
requisito di capacità tecnica e 
professionale (punto 6.3.1) mediante 
presentazione dei contratti stipulati con le 
amministrazioni pubbliche, completi di 
copia delle fatture quietanzate ovvero dei 
documenti bancari attestanti il pagamento 
delle stesse  



relativa corretta esecuzione, accompagnate 
da dichiarazione di conformità all’originale. 
Tanto si richiede in forza del principio della 
decertificazione. (La maggior parte delle 
pubbliche amministrazioni non rilascia 
certificati attestanti la buona esecuzione 
delle forniture e, anche nel caso in cui lo 
faccia, il documento reca la dicitura che non 
può essere prodotto agli organi della 
pubblica amministrazione. Limitare al solo 
certificato la comprova del requisito di 
capacità tecnica professionale creerebbe 
notevoli ostacoli nella scelta delle forniture 
con conseguente eccessiva onerosità 
dell’attività di comprova.) 

10 

Relativamente al punto 15 del disciplinare di 
gara - Documentazione Amministrativa 2 - 
11) Sistema FVOE: dichiarazione 
dell’Operatore Economico di autorizzazione 
ad accedere al proprio FVOE, si chiede di 
confermare che sia ammessa la 
dichiarazione di essere iscritti al FVOE in 
quanto l’autorizzazione può essere 
rilasciata solo in seguito alla richiesta della 
SA attraverso il portale 

Si conferma che la dichiarazione da 
presentare dovrà contenere: a) 
dichiarazione di iscrizione al FVOE, b) 
dichiarazione di disponibilità da parte 
dell’operatore economico di concedere 
autorizzazione ad accedere al proprio 
FVOE a seguito di richiesta da parte della 
Stazione Appaltante   

11 

Si chiede di specificare se le caratteristiche 
tecniche quali "cella elettrolitica" e "Hub per 
la gestione rete dati RS 485" siano 
vincolanti in quanto la prima individua una 
tecnica di misura utilizzata da una sola 
azienda, così escludendo altre tecniche di 
misura utilizzate da tante altre aziende. La 
seconda caratteristica invece individua un 
metodo di gestione e raccolta dati che 
esclude protocolli tipo TCP ed altri 

L'operatore economico può proporre per il 
sistema di monitoraggio ambientale 
soluzioni tecnicamente equivalenti purché 
in grado di garantire le prestazioni 
richieste 

12 

Si chiede conferma che la costituenda RTI 
partecipante alla gara possa avere come 
capogruppo un’impresa qualificata solo per i 
lavori (prestazione secondaria) e come 
mandante una società per le forniture 
(prestazione principale) 

Si conferma tale possibilità, così come 
previsto dal D.Lgs. 36/2023, art. 68. 

Si sottolinea che in fase di partecipazione, 
ai sensi dell’art. 68, comma 2, devono 
essere specificate le categorie di lavori o 
le parti del servizio o della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati, con 
l’impegno di questi a realizzarle. Si 
sottolinea inoltre che ai sensi del comma 9 
dello stesso articolo, l’offerta degli 
operatori economici raggruppati o 
consorziati determina la loro responsabilità 
solidale nei confronti della Stazione 
appaltante, nonché nei confronti del 
subappaltatore e dei fornitori. 

 



13 

Si chiede gentilmente di mettere a 
disposizione il prospetto relativo alla 
determinazione dei corrispettivi 
professionali dei progettisti 

Il prospetto relativo alla determinazione dei 
corrispettivi professionali dei progettisti è 
compreso nel CSA - Parte Amministrativa 
- Lavori 

14 

Si chiede conferma che l’ID opere per la 
progettazione architettonica, per il quale il 
progettista incaricato dovrà dimostrare il 
possesso dei requisiti, sia E.10 

Si conferma 

15 

Con riferimento al punto c) "Requisiti del 
gruppo di lavoro" indicati a pag. 16 del 
Disciplinare, si chiede conferma che per 
persona fisica distinta si intende un singolo 
professionista che potrà svolgere più 
attività; mentre per ogni attività è possibile 
indicare un solo professionista o persona 
fisica 

Si conferma 

16 

Presa visione del documento D.S.N.T si 
rileva che agli articoli 3 “solaio di appoggio 
delle apparecchiature” e 4 “solaio di 
ancoraggio e sostegno apparecchiature 
pensili”, nel definire i requisiti installativi 
viene fatto espresso riferimento a un 
sistema riconducibile a un marchio e 
produzione determinata, nei termini che 
seguono “Con riferimento al tipologico 
Philips dell’angiografo si stima il peso delle 
strutture di ripartizione” e ancora “Per 
l’ancoraggio delle strutture pensili 
dell’angiografo si dovrà realizzare, secondo 
quanto indicato dal fornitore Philips, una 
struttura di ancoraggio e sostegno in 
carpenteria metallica”. Ciò premesso, al fine 
di garantire una reale ed efficace 
concorrenza tra gli operatori del mercato di 
riferimento, si chiede di confermare che il 
progetto che sarà elaborato da un 
concorrente differente dal succitato 
operatore possa discostarsi dalle indicazioni 
fornite nell’ambito del progetto definitivo 
elaborato su incarico di codesta 
Amministrazione, risultando quest’ultimo 
redatto avendo riguardo a un sistema 
determinato riferibile ad un unico produttore. 

Trattasi di refuso. Il concorrente potrà 
elaborare il progetto strutturale in base ai 
propri sistemi proposti pur garantendo le 
adeguate strutture di sostegno e di 
ancoraggio e pur tenendo conto dei vincoli 
strutturali indicati nel progetto definitivo, 
potendosi discostare dalle indicazioni 
fornite che sono da intendersi come mero 
riferimento tipologico 

17 

Riferimento di capitolato pag. 4 del 
documento Progetto + Capitolato Tecnico 
attrezzature SO - Configurazione Pensile 
Chirurgico per Sale ISO 5 e Sale ISO 7. 
Descrizione di capitolato: Primo Braccio 
chirurgico-infusionale motorizzato - Pensile 
porta utenze ed apparecchiature adibito 
all’adduzione di gas e alimentazione 
elettrica dotato di doppio braccio orizzontale 
con raggio utile di manovra indicativo di 
1.500mm. Quesito: si chiede se lo stativo 
pensile chirurgico-infusionale è richiesto con 

Sul pensile infusionale è richiesto il 
secondo braccio motorizzato 



il secondo braccio basculante motorizzato, 
o se viene richiesto con doppio braccio 
orizzontale, senza basculamento. 

18 

Riferimento di capitolato pag. 10-13-17 del 
documento Progetto + Capitolato Tecnico 
attrezzature SO - Configurazione Braccio 
Porta Telecamera per le Sale ISO 5, Sale 
ISO 7 e Sala Ibrida. Descrizione di 
capitolato: Il braccio porta telecamera dovrà 
essere dotato di: n. 1 fibra ottica 
multimodale 4LC, n. 4 prese dati RJ 45, n. 3 
prese elettriche tipo schuko implementabile 
in funzione delle future esigenze. Sul 
braccio dovrà essere predisposta idonea 
scatola in alluminio o acciaio per il 
contenimento delle prese video, delle prese 
dati e delle prese elettriche. Quesito: si 
chiede se la descrizione è un refuso della 
descrizione riportata nelle caratteristiche 
richieste del Braccio porta large display 

Trattasi di refuso 

19 

Riferimento di capitolato  pag. 10-12-18 del 
documento Progetto + Capitolato Tecnico 
attrezzature S - Configurazione Braccio 
Porta Monitor per le Sale ISO 5, Sale ISO 7 
e Sala Ibrida Descrizione di capitolato: Il 
braccio porta monitor dovrà essere dotato 
di: n. 1 fibra ottica multimodale 4LC, n. 4 
prese dati RJ 45, n. 3 prese elettriche tipo 
schuko implementabile in funzione delle 
future esigenze. Sul braccio dovrà essere 
predisposta idonea scatola in alluminio o 
acciaio per il contenimento delle prese 
video, delle prese dati e delle prese 
elettriche. Quesito: si chiede se la 
descrizione è un refuso della descrizione 
riportata nelle caratteristiche richieste del 
Braccio porta large display 

Non è un refuso 

20 

Data la complessità della gara di cui trattasi 
si richiede una congrua proroga di almeno 3 
(tre) settimane a far data dal termine per il 
ricevimento delle offerte da bando, quindi 
una proroga dal 12 luglio 2024 ore 10.00 al 
02 agosto 2024 ore 10.00. 

Si conferma la scadenza del 12/07/2024 
alle ore 10:00 

21 

Riferimento di capitolato “pag. 1 del 
documento Progetto + Capitolato Tecnico 
attrezzature SO “ Obiettivi e contesto. 
Descrizione di capitolato: Le attività che 
devono essere svolte all’interno delle sale 
operatorie sono le seguenti: Chirurgia 
generale; Cardiochirurgia; Chirurgia 
vascolare; Trapiantologia; Chirurgia 
ortopedica (con sala gessi e protesica); 
Chirurgie specialistiche (Neurochirurgia, 
ORL, Chirurgia Plastica, Oculistica,). 
Quesito: si chiede di identificare quali siano 
le sale operatorie destinate alle attività 

Le sale del Blocco Operatorio dovranno 
avere un utilizzo versatile, ospitando le 
varie specialità anche secondo la 
disponibilità di sala. 
Come precisato nel documento “Criteri di 
valutazione offerta tecnica” verranno 
premiate le  proposte che renderanno 
possibile migliorare la classe di pulizia 
dell’aria delle sale operatorie, previste nel 
progetto definitivo come ISO 7 (di tutte o 
alcune), portandole alla classe ISO 5 
secondo la norma UNI EN ISO 14644-
1:2016, senza che questo comporti 



chirurgiche previste elencate interventi sugli impianti esistenti e non 
oggetto del presente appalto 

22 

Premesso che al punto 6.1.3.c il 
Disciplinare di Gara riporta "ruoli (figure) 
professionali “minimi”, richiesti per 
l’espletamento dei servizi oggetto di appalto 
sono indicati nelle tabelle sottostanti e si 
riferiscono a persone fisiche distinte", salvo 
successivamente precisare che "Si specifica 
che potrà essere indicato un solo 
professionista per ogni attività da svolgere, 
ma ogni singolo professionista potrà 
svolgere più attività di quelle elencate", si 
chiede conferma che un singolo 
professionista può ricoprire più ruoli tra 
quelli elencati al punto in questione (ossia: 
coordinatore gruppo di progettazione, 
progettista strutturista, progettista edile, 
progettista termomeccanico, progettista 
elettrico, CSP, Giovane professionista) 

Si conferma 

23 

Con riferimento al documento "Criteri di 
valutazione offerta tecnica", si chiede di 
meglio chiarire il criterio che sarà adottato 
per l'attribuzione del punteggio A1. In 
particolare, si chiede di confermare che 
verrà attribuito un punto per ogni progetto 
esecutivo di sale operatorie ultimato, con un 
massimo di tre 

Si conferma quanto indicato nell’elemento 
qualitativo A1 che recita: “Sarà attribuito 1 
punto per ogni progetto di sale operatorie 
realizzato” 

24 

Riguardo la documentazione del progettista 
indicato (punto 15.6 del Disciplinare) 
chiediamo conferma che la documentazione 
da presentare sia il DGUE e la 
documentazione prevista ai punti da 15 a 18 
dell'Art. 15; - si chiede di confermare che il 
DGUE del professionista sia da presentare 
nella Documentazione Amministrativa 4; - si 
chiede di esplicitare se, in caso di 
progettista costituito in RTP, il documento 
Allegato G debba essere compilato da ogni 
professionista facente parte dell'RTP o se 
solo dal progettista capogruppo 
"mandatario" 

Si conferma che la documentazione da 
presentare relativa al progettista è il DGUE 
e la documentazione prevista ai punti da 
15 a 18 dell’Art. 15. 
Il DGUE del professionista va inserito nella 
Documentazione Amministrativa 4. 
L’Allegato G va compilato da ogni 
progettista eventualmente facente parte 
del RTP. 

25 

Spett.Le Amministrazione, nonostante il 
sopralluogo non sia previsto, chiediamo di 
poter organizzare la presa visione dei luoghi 
e un contatto diretto dove poter inoltrare la 
richiesta. 

Si veda risposta al quesito 2 

26 

Egregi Signori, benché non previsto dal 
disciplinare di gara (art. 11) con la presente 
si chiede di dare l'opportunità ai concorrenti 
di poter effettuare un sopralluogo alle aree 
interessate alla procedura in modo da poter 
visionare le caratteristiche costruttive del 
realizzato e studiare al meglio la 
cantierizzazione dell'intervento. In caso di 
accoglimento della richiesta si prega di 

Si veda risposta al quesito 2 



comunicare ai concorrenti le modalità e la 
tempistica. 

 
 

Il RUP 
Dott.ssa Antonella Dai Prà 
       (firmato digitalmente) 


